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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego
zabezpieczenia kolizji istniejacych gazociaggéw niskopreznych

kanalizacja deszczowg i sanitarng przy ulicy Kromera w Gorlicach

I. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem — Urzedem Miejskim w Gorlicach.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu budowy w skali 1:500.

Uzgodnienia w ramach Narady Koordynacyjne;.

gl e g

Wizja lokalna w terenic w rejonie przewidywanych skrzyzowan gazociagow
niskopreznych wysokopreznych z projektowanym kanatem sanitarnym 1 deszczowym.

5. Normy i przepisy branzowe.

II. Wytvezne realizacii.

1- Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopy pod przedmiotowa kanalizacje¢ deszczowg 1 sanitarng nalezy
rozpoczaé od recznego wykonania odkrywek istniejacych gazociggow
w  miejscach  przewidywanych  skrzyzowan  celem  zanalizowania  sytuacji
i zabezpieczenia rurociagow przed uszkodzeniem w trakcie mechanicznych robdt ziemnych.
Zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zakladu Gazowniczego w zawartym w protokole
Narady Koordynacyjnej nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Rejonu Eksploatacji
Sieci w Gorlicach. Do tegoz pracownika nalezg protokolarne odbiory wykonywanych
zabezpieczen kolizji gazociggdw 1 projektowane] kanalizacji. Roboty ziemne
w bezposrednim sasiedztwie gazociagow nalezy prowadzié zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.
2- Roboty montazowe.
Miejsca skrzyzowan istniejacych gazociagow niskopreznych z projektowana kanalizacja

podlegaja zabezpieczeniu, o ile nie jest zachowana odleglos¢ pomigdzy nimi minimum

1,50m. Na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu naniesiono wszystkie miejsca kolizji



oznaczajgc je odpowiednio PG1+PG8 — ,Przekroczenia Gazu”. Wszystkie pfiékrocieﬁia

przedstawiono w tabeli.

W przypadku kolizji projektowanego kanalu sanitarnego z czynnymi gazociggami niskiego

cisnienia projektuje si¢ zabezpieczenia:

rury przewodowe PVC-U SN8 o srednicy d-200/5,9 mm lite — rury ostonowe PVC-U 1,0
Mpa d-280/10,7 lite mm naktadane na kanalizacj¢ o dlugosciach 6 m usytuowanych
symetrycznie wzgledem gazociggow.

W miejscu rownoleglego przebiegu projektowane] kanalizacji z istniejacym gazociggiem
nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1.50m migdzy przewodami.

Nalezy zachowa¢ minimalng roznice glebokosci migdzy gazociagiem a projektowanymi
rurami ochronnymi 0.20m.

Projektowane rury ostonowe w kazdym przypadku winny spelnia¢ warunek,
ze minimalne odleglosci ich koncéw zostang wyprowadzone na odleglosé¢ 2,5m od
Scianek gazociggu liczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu, przy
czym minimalny kat skrzyzowania w poziomie mi¢dzy kanalem i gazociagiem powinien
wynosi¢ 60°. W rurach ostonowych nie moze byé¢ polaczen rur przewodowych. Rury
przewodowe nalezy wcigga¢ w rury ostonowe na ptozach typu ,B” firmy INTEGRA
Dn 25 ztwardego PE rozmieszczone co 1,50m (0,15m od poczatku i od konca rury
ostonowej). Na koncach rur ostonowych nalezy zastosowac¢ po dwie plozy. Koncowki rur
ostonowych (przestrzen pomiedzy rurami ostonowymi i1 przewodowa) winny by¢
uszczelnione piankg poliuretanowg na dtugosciach po 30cm. Kazdy gazocigg krzyzujacy
si¢ z kanalem w odstepie wzajemnym mniejszym niz 1,50m nalezy na dlugosci po 2.0m
od scianki rury oslonowej odkopa¢ rowem o szerokosci minimum 25c¢m do gornej jego
Scianki, a nastepnie zasypa¢ materialem przepuszczalnym (piaskiem lub zwirem 2-
20mm) do wysokosci minimum 50cm ponad gorng jego krawedz. Pozostala czgsé
wykopu mozna zasypa¢ gruntem miejscowym. Lokalizacje¢ gazociagu nalezy na odcinku
zasypu materialem oznaczy¢ tasmg znacznikowg perforowana koloru zoéttego. Wykonie
zabezpieczenie podlega odbiorowi przedstawiciela Zakladu Gazowniczego w Jasle,

Rejonu Eksploatacji Sieci w Gorlicach.

[11. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym normami

branzowymi oraz ,,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.



Tom II. Instalacje przemyslowe i sanitarne™ stosujac si¢ Scisle do uwag 1 zalecen instytucji

uzgadniajacych.

Opracowal: mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol

Zestawienie rur osfonowych

Gorlice, wrzesien 2016r.

mar in2, Urszula Szrajner-Sobaol

s s zayen | kanglizacy Kvo
nr ewld, MAR/OIEMPWES/15
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Rury przewodowe kanalizacji sanitarnej 1 ogélnosptawnej:

—PVC-U SN 8 d-200/5.9mm lite

Rury ostonowe:

- PVC-U PN10 280/10,7mm, L=6.0m — 4szt

NR RURA PRZEWODOWA RURA OSLONOWA
kanal sanitarny
}b - =
PCL | ¥ 2| pyc U SN B d-200/5.9mm lige_| &-220/10.70im POV, L=0m
PG2 : ol semtaity d-280/10,7mm PCV, L=6m
E §1 PVC-U SN 8 d-200/5.9mm lite 2 ’
= 2
2 5 kanal sanitarny ]
PG3 1 2% pve-U SN 8 d-200/5.9mm lite s i
&
PG4 £ E kanal deszczowy B
‘2 & PVC-U SN 8 d-315/9.2mm lite
@
PGS £ g kanal deszczowy _
§ % PVC-U SN 8 d-315/9.2mm lite
'E 5 kanal deszczowy
PG6 2 . =
‘9 | PVC-U SN 8 d-315/9.2mm lite
EE
PGT -§ = kanal deszczowy -
8 8] PVC-U SN 8 d-315/9.2mm lite
:'%: S kanat ogolnospt
PG8 | = “1 e S d-280/10,7mm PCV, L=6m

PVC-U SN 8 d-200/5.9mm lite
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GE.6630.430.2016

Gorlice, dn. 08.09.2016 r.
STAROSTA GORLICKI

Gorlice, ul. 11 Listopada 6 |
ODPIS |

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ‘

W SPRAWIE NR GE.6630.430.2016

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: ' Miasto Gorlice

Obreb: Gorlice, dz.: 1542/2, 1542/4, 1542/12, 1544, 1546, 1566
Whioskodawca: DK INZYNIERIA DAMIAN KRUCZYNSKI

34-332 Koszarawa 520
Przewodniczacy: Joanna Krzyszycha
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny L Tl
Data wptywu: 02&%929%”"0 uczestnikow narady koordynacyjnej
Data narady: ~08.09.2016 MPGIC - 2ne Qn‘-/)
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Jednostka
Terenowa Gorlice tel. 18/414 5813, 5814 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
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Przy wszystkich kolizjach z siecia energetyczng NN i telekomunikacyjna,
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Przy

Koncowki rury uszezelnic piankg poliuretanowa.

kich kolizjach 2 (gdzic roznica glebokosci jest

muaiejsza niz 1.5m) przewdd kanalizacyjny utozyé w rurze ochronnej

wyslajace] z obu stron gazociagu minimum 2.5n.

W miejscach kolizji proj. kanalizacji sanitamej nalezy umiescié pod

gazociagiem zachowujge min. 0.20m
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Przy wszystkich kolizjach z siecig energetyezng NN i telekomunikacyjna,
kabel nalezy uklada¢ w rurze dwudzielnej typu AROT (A-110PS) L=3.0m.
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Przy wszystkich kolizjach z gazociagiem (gdzic roznica gigbokosci jest
mniejs2a niz 1.5m) przewdd kanalizacyjny uloZyé w rurze ochronnej
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