Projektowanie Boguslawa Hoszowska Przedsigbiorstwo Uslugowe

33-300 Nowy Sacz

[ nadzor inwestorski * ul. Brzeziny 8

w zakresie: pracownia projektowa: .

- sieci cieplowniczych ul. Brzeziny 8 | I I I ar
kanalizacyjnych tel./fax (18) 443 96 70
wodociggowych kom. 606 832 649 J

- instalacji wod-kan, gaz, c.o. e-mail: agmarprojekt@interia.pl PROJEKT

- kotlowni olejowych i gazowych

- wymiennikowni c.0. i cwu

- klimatyzacji i wentylacji
- pomp ciepla
- kosztorysowania

NIP 7341066400
REGON 490649940
Nr konta mBank S.A.- 0. Nowy Sacz 77 1140 2004 0000 3802 7600 9951

PROJEKT BUDOWLANY + WYKONAWCZY

Temat projektu

Przebudowa instalacji gazowej - likwidacja kottéw gazowych w ramach
wbudowania centralnej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 19 w Gorlicach (dziatka nr 1505)”

Kategoria obiektu budowlanego XIl1 / k 4,0/w 1,5

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny, wielorodziaeyzja nr QA&L@Q@ 2 dnia QB A 20

ul. 3 Maja 19, 38-300 Gorlice

znak —l'A\—‘JO/‘o (3;3\1’(!0, !A\Z/O. L 'Z-p
Nazwa i adres Inwestora
Miasto Gorlice Zup A}({ObTY
Rynek 2, 38-300 Gorlice Wb
| ahiiar e \A Ay 5|a
Arrrh‘_;.:km: L Fllr‘lnwnlutw‘n
Nazwa i adres jednostki projektowania
Przedsiebiorstwo Ustugowe ,AGMAR-PROJEKT” lNg%?LJA tCPlel Pgé\gllt‘:sxwi?iﬁr?YHoH
. QAT
ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz inz. Marelk Hoszdwski
tel./fax (18) 443-96-70 33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Unr Nreaad 380/2000 AR 11 [F13tig8 1700

Projektant zakres opracowania specjalno$¢ nr uprawnien podpis / i
- . . . . . ABL.IIl. 7131/96/2000 ,/
inz. Marek Hoszowski instalacje sanitarne sanitarna Nr ewid. 360/2000 .

Sprawdzajacy zakres opracowania specjalnosé nr uprawnief podpis |

inz. Mirostaw Olszowski instalacje sanitarne sanitarna UAN - 7342-139/91

Qatg 5> /)4 uprawnienia budowlane dal projektowania
Grudzien 2019 - w specjalnosci instalacyjno-inzynleryjne] w zakresie
steci 1 instalacji sanitamych wod-kan, ¢.0., gaz
upr. Nr UAN-7342-139/91
Zal nr _ Al&_ —_ do decyz}i

z dnia _Q_Z_ O:}_m =
znak 70D, G YN0 ALO 2020
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

[. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego str.nr 1
2. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawniefn budowlanych projektanta str. nr 2
3. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Matopolskiej

Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa projektanta str. nr 3

4. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego str. nr 4
5. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Malopolskie;j
Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa sprawdzajacego str. nr 5

1I. CZESC OPISOWA

1. Informacja BIOZ str. nr 6-9
2. Opis techniczny str. nr 10-11

1I. CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja skala 1: 1000 rys. nr 1
2. Rzut piwnic skala 1: 100 rys. nr 2
3. Rzut parteru skala 1: 100 rys. nr 3
4. Rzut I pietra skala 1: 100 rys. nr 4
S. Rzut II pietra skala 1: 100 rys. nr 5
6. Rzut poddasza skala 1: 100 rys. nr 6



Nowy Sacz, 23.12.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany + wykonawczy p.n. :

»Przebudowa instalacji gazowej - likwidacja kotlow gazowych w ramach
wbudowania centralnej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym,

wielorodzinnym przmych (dzialka nr 1505)”
2/ IR OV

zostal sporzadzony zgodnie zYobowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Oswiadczam, ze niniejszy projekt stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126

z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994 r.

o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja
zgody autora.

Projektant:
00
inz. Mirostaw Olszowski
. uprawnienia budowlane dgfojektowania
Sprawdzajacy: w specjalnosei instalacyjno-inzgnigfying w zakesie
sieci i instalacj sanitzmych wifd-kan, c.0,, gaz

upr. Nr UARN /34 139/91



Za zgodnosc

OJERTOWANES/ NADZOR
TALACY! | SIECYY .
inz. Marek Hoszowski
300 Mowy 5acz, ul. Brzeziny 8
- N eynd 360/2000, AB I 7131/96/2000

AB.I11.7131/96/2000 Krakow, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

twem Wojewody Matop minie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji.
o ¥ Malepelskioge
N wmgrin sbieta Gabryé
) @ydzialu Architek ull'y,rﬁudowniclih
Otrzymuija: i Gospodalki| Prsestrseane
1. Pan inz. Marek HoszowskT, 0T, Kraszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08

-
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8QS-LER-NDX *

Pan Marek Hoszowski 6 numerze ewidencyjnym MAP/1S/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Mr evan 360/2000, AB 11 7131/0//2000

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



;] lutego 1992
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Nowy Sgcz, dnia

Nr L UAN=7342-139/91

DECYZJA

- o stwierdzeniu przygotowania zawodowego .
- do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie '§ . 4uste2, §5ust.1, §7, 513ust.? pktol4 lit."a" i "b¥
rozporzgdzenia Ministra Gdépodgr)d Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego- 1975 r. w spra
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:
Ob. - Mirostaw OLSZOWSKI '

inzynier inzyniérii Srodowiska

2.czerwca 1957r, W _Czerwieisku

urodzony diiia

vosiada przygotowanie zawodowe upowaéniajace do wykony'wania "samodzie;ﬁej funkeji

projektanta  oraz kierownika budowy i répét
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

[

w specjalnosci
sanitarnych

Ob, Mir‘oslawl QLSZQW-SKI N jest upowainiony do:.

o,

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyJjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojgnia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnyck
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania proJjektéw instalacji wodocizgowych, kanalizacyJjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementiéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu tzchnicznego w zekresie
instalacji wodociggowych, kanalizecyjnych, gazowych i cieplnych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninjejsza moge by¢ zaskarzona — za poirednictwem WoJewcdy
Nowosqdeckieﬁe Ministerstwa _.Gospodatkl Przestrzennej i- Budownictwa, w terminie 14 dnl od daty
jej doreczenia. ot - i .

= o e r

L& ey DUhOse

u o § E :

= OFYOINaBt:

inz. Mirosiaw OMgowski  (leczeé urzedowa) ey
projektant sieci i i : :

wod-kan, gaz, c.o
upr. proj iwyk Nr UA

zppw nr 2 N. SacABUMEGkE S 5000 - Hofianty €117 3
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FH4-K9F-B9D *

Pan Mirostaw Olszowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01

adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujqc sie z blurem wiaéciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.

It roaidiowy
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w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

ADRES INWESTYCJI:

ul. Konopnickiej 15, 38-300 Gorlice

TEMAT:
Przebudowa instalacji gazowej - likwidacja kotléw gazowych w ramach

wbudowania centralnej instalacji c.0.i.c.w.u. w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym przy ul. 3 Maja w Gorlicach

BRANZA:

sanitarna

Opracowali:

mgr inz. Agnieszka Hoszowska-Ciapata
inz. Marek Hoszowski
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STAROSTWO POWIATOW]
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

skr. poczt. 88
1. Podstawa opracowania. P

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia,

- Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002r. Nr 74, poz. 6761,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z 15. 05. 1954 r
w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazem sprezonym , skroplonym i rozpuszczonym
pod ci$nieniem (Dz.U. z 1954 r Nr 29. pozl15),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych (Dz. U. z 2000 r Nr. 40 poz.470),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Projekt budowlany + wykonawczy pn. ,Przebudowa instalacji gazowej - likwidacja kotlow
gazowych w ramach wbudowania centralnej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkal-
nym, wielorodzinnym przy ul. 3 Maja w Gorlicach” opracowany przez PU ,AGMAR-
PROJEKT”, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz,

- Inwestor — Miasto Gorlice ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice,

- BHP przy robotach budowlanych cz. I Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa
1996r.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakres robét calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- Demontaz kotléw gazowych

- Demontaz podej$é gazowych do kotla wraz z kurkiem odcinajacym

- Zaslepienie miejsc odcigecia - poprzez spawanie acetylenowo-tlenowe lub przy uzyciu
ksztaltek gwintowanych (mufka - korek).

- ZaSlepienie otworu w kominie

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek IV-kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony wykonany w technologii murowanej
Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa, cieplownicza, wodociagowa, kanalizacyjna,
elektryczna i teletechniczna.

4, Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu.

Budynek uzytkowany.
Funkcja budynku — mieszkalna z dwoma lokalami o funkcji niemieszkalne;j.

Pomieszczenia dla pracownikéw:
a) Pomieszczenia higieniczno-sanitarnych wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie
b) urzadzenia skladowisk materialow i wyrob6éw - do uzgodnienia z inwestorem.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Podczas wykonywania robét instalacyjnych w zakresie przebudowy instalacji gazowej

przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz
uzytkownikéw obiektu, tj:



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr, poczt. 88

e niebezpieczenstwo zranienia przy wykonywaniu robét demontazowych kottéw i rur,

e niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu nienalezytego rozpoznania istniejacej
instalacji elektrycznej w budynku podczas wykonywania rob6t demontazowych kotléw oraz
uzywania niesprawnych elektronarzedzi i kabli zasilajagcych w/w urzadzenia.

* niebezpieczefistwo poparzenia i wybuchu przy wykonywaniu robét spawalniczych

Roboty budowlane bedg prowadzone w trakcie nieprzerwanego uzytkowania obiektu stad na-

lezy zadbaé o szczegdlna ostroznos§é poprzez:

- skladowanie materialéw w wyznaczonych do tego miejscach,

- wyznaczenie bezpiecznej komunikacji w budynku dla uzytkownikéw,

- miejsca w ktorych wykonywane sg prace nalezy bezpiecznie wygrodzié,

- uzgodnié z uzytkownikiem obiektu harmonogram wykonywania rob6t w poszczeg6lnych
lokalach mieszkalnych.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegblnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia

pracownikoéw w zakresie przepisoéw BHP przez osobe uprawniona w nastepujacy sposéb:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach,

b) umieszczenie w widocznym miejscu instrukeji BHP dla wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszg spelnia¢ wymagania:

1. posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robét wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia,

2. posiadaé niezbedna wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania
danej pracy oraz poshugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

3. mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

4. posiadaé niezbedna znajomos$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

Ksero kopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac¢ kierownikowi budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- ochronniki shuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

¢ dbaé o sprawno$é¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowadé, przygotowywac i prowadzié¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy,

e dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
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a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
W zwigzku z prowadzeniem prac w uzytkowanych obiektach, nalezy zachowa¢ szczegélna
ostroznos$é, gdyz w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media w obiekcie beda
czynne. Przed wykonaniem prac nalezy zapoznac¢ si¢ z lokalizacja mediéw, w tym celu nalezy
zasiegnac opinii Uzytkownika obiektu.

Przy wykonywaniu rob6t materialami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia
dla wykonawcow robét lub bezpieczeristwa pozarowego nalezy §cisle przestrzegaé przepisow,
dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Teren budowy oznakowacé tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.

Aby zapobiec niebezpieczenistwom nie tylko w strefach szczegdlnego zagrozenia, ale i na calej
budowie, nalezy przede wszystkim stosowaé sie do zasad bezpieczenistwa okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a szczegélnie zawartych w rozdziale
5, dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie.

Opracowali:
mgr inz. Agnieszka Hoszowska-Ciapala
inz. Marek Hoszowski /
PROJEKTOWANIEa<q :[OR
INSTALACJI i SIECT SANTTARNYCH
inz. Marek Hos:¥eski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzezin 8
Upr. Nrevad 360/2000, AB.HI 731 ” Xn
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pod nazwg ,, Przebudowa instalacji gazowej — likwidacja kotiéw
gazowych w ramach wbudowania centralnej instalacji c.o i c.w.u. w bud. mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 3 Maja w Gorlicach..

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt wbudowania instalacji c.0. cwu w bud. przy ul. 3 Maja w Gorlicach (oprac. 12.2019r)

- Inwentaryzacja do celéw projektowych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 Rozdziat 7.

- Instalacje gazowe na paliwa gazowe — Warunki techniczne + Wymagania przy odbiorze i esksplo-
atacji Wydanie Illa stan prawny 01.05.2000r.

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Cel realizacji.

Celem przebudowy instalacji gazowej polegajacej na likwidacji dwufunkcyjnych kotléw gazowych
wraz z podejsciami gazowymi do nich jest wyeliminowanie indywidualnych zZrédet ciepta w budynku
na rzecz zasilania cieptem z miejskiej sieci cieplowniczej.

3. Opis stanu istniejacego instalacji gazowej.

W os$miolokalowym budynku sze$¢ lokali (nr 3, 4, 5, 6, 7 i sklep) wyposazonych jest w instalacje
grzewcze i c.w.u. zasilane z indywidualnych Zrodet ciepta, ktorymi sg kotly gazowe z funkcja
ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej.

Pozostate dwa lokale (1A i EGIDA) ogrzewane sg indywidualnymi grzejnikami elektrycznymi

a c.w.u. przygotowana jest w podgrzewaczach elektrycznych.

Wszystkie lokale mieszkalne wyposazone sa rowniez w kuchenki gazowe.

Instalacje gazowe wykonane sg z rur stalowych czarnych prowadzonych po wierzchu scian.

Kazda z instalacji posiada wlasny gazomierz. Gazomierze dla mieszkan: 1A, 3, 5, 6 i sklepu
zlokalizowane sg w korytarzach klatki schodowej. Gazomierze dla lokali: EGIDA, 4, i 7
zlokalizowane s3 na $cianie zewnetrznej budynku.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Zakres robot

Zakres robot ogranicza sie do:

- demontazu istniejacych kottéw gazowych

- likwidacji podej$¢ gazowych do kotldw wraz z kurkiem gazowym

- likwidacji przewod6w odprowadzajacych spaliny z kottéw wraz z zaslepieniem otworéw w kominie.

4.2. Wytyczne etapowania i wykonania przebudowy instalacji gazowej.

Demontaz kotléw wraz z likwidacjg podej$¢ gazowych w poszczegdlnych lokalach bedzie mogt
nastgpi¢ bezzwlocznie po lub w trakcie realizowania nowych instalacji c.0. i c.w.u. w danym lokalu
mieszkalnym. W czasie demontazu kottéw nowa instalacja (poziomy i piony wraz z weztami
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mieszkaniowymi) musi by¢ uruchomiona by zminimalizowaé czas pozbawienia mieszkancow
zasilana w cieplo. Czas przepigcia instalacji winien zamkna¢ si¢ w 8 godz.
Zaleca si¢ wykonywanie tych prac w sezonie pozagrzewczym.

Sposéb wykonania przebudowy instalacji gazowej w mieszkaniu

- zamkna¢ kurek gazowy przed gazomierzem

- wyczerpac gaz zalegajacy w instalacji poprzez jego wypalenie w odbiornikach gazowych

- zdemontowa¢ kociot gazowy oraz przewdd odprowadzajacy spaliny

- odciaé rure gazowg doprowadzajaca gaz do kotla (miejsca odcigé okreslono na rysunkach)

- likwidacje dluzszych fragmentéw instalacji gazowej uzgodni¢ z uzytkownikiem lokalu.

- do wycinania rur uzy¢ wylacznie przecinarek nozowych (nie dopuszcza si¢ cigcia rur przy uzyciu
tarcz Sciernych)

- odcietg rure zadlepi¢ poprzez spawanie acetylenowo tlenowe. Dopuszcza si¢ o ile bedzie to mozliwe
nagwintowanie odcietej rury, nakrgcenie mufki i zakorkowanie.

- sprawdzi¢ szczelnosé pozostalej do eksploatacji instalacji gazowej poprzez prébe cisnieniowa powie-
trzem (50 kPa) przy wypigtym gazomierzu (wymagany manometr tarczowy typ 311.10.160
0-0,16 MPa, dokladnosé¢ 0,0001MPa — zgodny z PN-EN 837-1, klasa dok}adnosci 0,6)

, czas proby 30 min.

- po pozytywnej probie szczelnosci rur¢ gazowa w miejscu odcigcia oczyscié i zabezpieczy¢
antykorozyjnie farba podkiadowa i farba nawierzchniowa

Calos¢ robot wykonaé przez uprawnionych pracownikéw pod nadzorem branzowym.

Opracowat.
Marek Hoszowski
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